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‘ l as Companhia de
Gas do Amazonas

Manaus, 1° de agosto de 2025.

Oficio circular n°® 27/2025 — CPL/CIGAS.
(Referente ao Edital PREGAO ELETRONICO N° 90012/2025 — CPL/CIGAS).

Senhores Licitantes,

Em resposta ao Pedido de Esclarecimento recebido por esta Companhia de Gas do Amazonas
- CIGAS, referente a Preg&o Eletrénico n° 90012/2025 — CPL/CIGAS:

Dos guestionamentos e esclarecimentos:
E solicitado nas especificacdes técnicas certificacio IP68 dos instrumentos.

O documento que confirma a conformidade dos nossos transmissores de nivel com os requisitos
IP68 é o Certificado de Conformidade TR CU 012 2011 "Sobre a seguranca de equipamentos em

ambientes com risco de explosao” (veja as imagens abaixo).

De acordo com o certificado, os transmissores de nivel ALZ sdo intrinsecamente seguros (Ex ia) e
sdo projetados como transmissores de pressdo hidrostatica submersiveis. Como parte dessa
certificacdo, eles foram submetidos a testes de classificacdo de protecdo IP de acordo com as
normas GOST 31610.11 (IEC 60079-11), GOST 31610.0 (IEC 60079-0) e GOST 14254 (IEC 60529).

Portanto, o Certificado confirma que os transmissores de nivel foram aprovados nos testes de P68

como parte do processo de certificacdo de acordo com a norma TR CU 012 2011.

OCHOBHLIC TCXHUYECKHE AaHHBIE | JNEKTPHYECKHE NapaMeTpLl JATYHKOB AaBICHHUS NPHUBCACHEL B Tabiuue 2

T Tabnuua 2
2.1. JlnanazoH TeMneparyp okpyxaionieii u uaMepsemoii cpeast g APZ, °C: T4 TS Té6
= EX — mapkuponka 1Ex d IIC T6...T4 Gb X -50...+85 -50...470 -50 ...+60
- Ex — mapkuposka OEx ia IIC T6...T4 Ga X -50...380 -50 ... +60 -50 ...+50
2.2. Jluanason Temuepatyp okpyskatouel u usmepsemoli cpens juis ALZ, °C: T4 TS T6
- Ex — mapxuposxa OEx ia IIC T6...T4 Ga X =20 ...+70 =20 ... 460 <20 ...+50
| 2.3. JIuanasoH TeMICpaTyp OKPYKalomei u uamepseMot cpejnl ama AMZ, °C; T4 TS T6
- Ex — mapkuposxa |Ex d TIC T6...T4 Gb X i 1Ex d ia IIC T6...T4 Gb X -50...+85 -50 ...4+70 =50 ...+60
S By geialidoial -50...+80 =50 ... +60 -
4. CTeneHs 3aMThl 0T BHCIIHAX BO3AeHCTRHEH IP68 (ALZ)
1P67 (AMZ, APZ B kopuyce ¢ kabennHbiM BBOEOM)
IP65 (APZ ¢ pasbemom
SJICKTPHYICCKHE TIAPAMETPEI IATUHKOR aBICHH:
= CXeMa NOAKNMOMCHNS 2-np | 3-mp 2-mp | 3-np 2-1p
4-n
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Basic technical data and electnical parameters of pressure transnutters are specified m Table 2

Table 2
2.1, Ambient and medinm temperature range for APZ, °C: T4 T5 T6
-Ex-marking IExd IC T6.. T4 Gh X -50 .. +83 -50.+70 -50 ...+60
- Ex - marking 0Ex1a IIC T6..T4 Ga X -50 .. +80 =50 ..+60 -50 . =50
2.2, Ambient and medum temperature range for ALZ °C: T4 5 T6
-Ex-marking (Ex1a IIC T6..T4 Ga X -20 .. +T0 =20 ..+60 -20...+30
2.3, Ambient and medium temperature range for AMZ, °C: T4 T5 Ts
-Ex-marking IExdIC T6. T4 Gk X or 1Exd iz IC TE.. T4 G X =50 .. +83 =50 ..+70 =50 ...+60
P67 (AMZ, APT m field housmg with cable gland)
P65 (APZ with connector)

2.5. Electrical parameters of presmure transmitters: APZ —
- connection diagram 2 wire | 3 wire | 2 wire | 3 wire | 2 we |

Podemos portanto ofertar conforme essa certificagdo?

Resposta:

Constata-se que a certificacdo IP68 apresentada pelo fornecedor refere-se exclusivamente ao
transmissor de nivel, o qual ndo integra 0 escopo do presente processo licitatério. Os demais
transmissores mencionados no certificado possuem grau de protecao inferior ao exigido no Termo de

Referéncia.

Por fim, como o presente expediente ndo acrescenta novas informacdes e exigéncias ao Edital e
nem afeta a formulagdo da proposta de precos, a data designada para abertura do certame

permanecera inalterada.

Atenciosamente,

DANIEL SILVA DOS SANTOS

Pregoeiro da Comiss&o Permanente de Licitacdo — CPL/CIGAS

Visto:

ODILIO MENDONCA DA SILVA

Coordenador da Comiss&o Permanente de Licitacdo — CPL/CIGAS
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